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МАКС.

МОЩНОСТЬ
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И3МЕНЕНИЕ

Первое издание

ОСМОТР
ДАТА

3АМЕН

ПОЛУЧАТЕЛЬ

РА3РЕШЕН

УТВЕРЖДЕН

ЧЕРТЕЖ

ДАТА

НОМЕР ЩИТА

УПРАВЛЕНИЯ

КЛИЕНТ

3АКА3

ПРОЕКТ

СЕРИЯ

КОНТРОЛЬНОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ

СИГНАЛЬНОЕ

НАМРЯЖЕНИЕ

МАКС.

ТОК

РАБОЧЕЕ

НАПРЯЖЕНИЕ

МАКС.

ТОК

ЛИСТ

3АМЕН
ФАЙЛ

Стандартная электрическая панель

Защищать в соответствие с законами,

действующими в стране установки

ПРИМЕУАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

НОРМЫ ЗАЩИТА

Котел на перегретой воде

Серия  ASX - ASGX - TNX - TNOX - REX

Первое издание
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0-1

BRUCIATORE

BURNER

ALARM

PRESSIONE

PRESSURE

EMERGENCY

TEMPERATURE

RESET

CALDAIA

SWITCH

GENERALE

MAIN

ALARM

TEMPERATURA

TEMPERATURE

0-1

POMPA

PUMP

CONTROLLER



OMEGA L= 205

OMEGA L= 180

25x60 L=205

25x60 L=255
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Главный

выклюсатель

Аварийная кнопка

-Напряжение шкафа

управления

Сброс сигналов

тревоги

-Предохранительное

реле давления

Предохранительный

термостат

-Предохранительное

действие по давлению

-Предохранительное

действие по

температуре

Акустический сигнал

Термопара подачи

воды

Переключатель

ВКЛ.-ВЫКЛ. горелки

Прерыватель

ВКЛ./ВЫКЛ. насоса

системы
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