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Защищать в соответствие с законами,

действующими в стране установки

ПРИМЕУАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
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SPINOTTI QUADRO
BOARD PLUGS

Bruciatore ( 16poli+T 16A 400V )

Burner (16poli+T 16A 400V)

Consensi caldaia ( 24poli+T 16A 400V )

Boiler control (24poli+T 16A 400V)

Morsettiera quadro

Board terminals

Morsettiera bruciatore

Burner terminals
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QS3.2 ГЛАВНЫЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Распределительная клеммная

коробка

ПИТАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФА 24Vac
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P1 МАСЛЯНЫЙ

НАСОС 1

X1
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P3 ПИТАТЕЛЬНЫЙ

НАСОС

X1

P2 МАСЛЯНЫЙ

НАСОС 2
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X2
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SB7.2 АВАРИЙНАЯ

КНОПКА

2SB7.2 ВНЕШНЯЯ

АВАРИЙНАЯ КНОПКА

Белый

HL7.1 НАЛИЧИЕ

НАПРЯЖЕНИЯ

*

ОТДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ

SA7.5 ВКЛ./ВЫКЛ.

МАСЛЯНОГО НАСОСА

KT7.8 ТАЙМЕР

ПОСТ-ЦИРКУЛЯЦИИ



И3МЕНЕНИЕ ДАТА
ПОДПИСИ

УТВЕРЖДЕН

РА3РЕШЕН

ЧЕРТЕЖ

ДАТА

3АМЕН
3АМЕН

ФАЙЛ

SA8.3 КОММУТАТОР ПИТАТЕЛЬНЫХ

НАСОСОВ "Р1 - Р2"

SA7.5 НАСОС В

ДЕЙСТВИИ

Белый
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НАСОС 2

HL9.4 ЗАЩИТА

НАСОСА

Желтый
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SB10.1 КНОПКА СБРОСА

СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

SA10.6 УПРАВЛЕНИЕ 0 - 1 ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ГОРЕЛКИ

SA10.6 НАПРЯЖЕНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ГОРЕЛКИ

Белый
Красный Красный

S10.3 ЦИФРОВОЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

S10.1 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕРМОСТАТ

HL10.2 БЛОКИРОВКА ПО ВЫСОКОЙ

ТЕМПЕРАТУРЕ КОТЛА

S10.5 НИЗКАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ

МАСЛА

X1

X1

X1

X1
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Красный

Белый

Желтый

R11.0 УПРАВЛЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

KT11.1 ТАЙМЕР БАЙПАСА РЕЛЕ

ДАВЛЕНИЯ

HL11.2 БАЙПАСА

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

HL11.3 СИГНАЛ ТРЕВОГИ

ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

HL11.6 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ

СИГНАЛ ТРЕВОГИ ТЕМПЕРАТУРЫ

ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

BT11.8 ТЕРМОПАРА ТЕМПЕРАТУРЫ

ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

PIXSYS

ATR121-AD

X1
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SA12.1 Насос загрузки

масла ВКЛ. (ON)

Белый

Желтый
Желтый

HL12.7 МИНИМАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ МАСЛО

SL12.1 Реле уровня

расширительного бака

HL12.4 Защита насоса

загрузки масла
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R13.0 ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ОБРАТКИ МАСЛА

BT13.7 ТЕРМОПАРА ОБРАТКИ

МАСЛА

PIXSYS

ATR121-AD

X1



КЛЕММНАЯ КОРОБКА

ГОРЕЛКИ
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1440-1442 РАЗРЕШЕНИЕ

ВКЛ.-ВЫКЛ. ГОРЕЛКИ

1430-1432-1434 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

ПЛАМЕНИ ВЫСОКОГО/НИЗКОГО

BT14.4 ТЕРМОПАРА

ПОДАЧИ МАСЛА

R14.0 РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОДАЧИ МАСЛА

PIXSYS

ATR121-AD

X2

X1
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HA15.3 АКУСТИЧЕСКИЙ

СИГНАЛ

SB15.1 ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

СИГНАЛ ТРЕВОГИ КОТЛА -

ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ
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КЛЕММНАЯ КОРОБКА

ГОРЕЛКИ

Красный

HL16.6 БЛОК

ГОРЕЛКИ

!~230V

X2
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Красный

HL17.7 СИГНАЛ ТРЕВОГИ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

S17.3 Реле давления

загрузки азота/воздуха

S17.4 Реле давления

выпуска азота/воздуха

S17.6 Предохранительное реле

давления расширительного бака

YV17.3 Электроклапан

загрузки азота/воздуха

YV17.4 Электроклапан

выпуска азота/воздуха
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